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e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.
22023 r., poz.338 ze zm.),

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.),

e § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2023 r., poz. 537 ze zm.),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach z poboru prébek wody oraz sprawozdaniach

i raportach z badan wody wykonanych zgodnie z wymaganiami ww. rozporzadzenia z urzadzenia

wodociggowego o produkcji od 1000 do 10000 m*/d Ostroteka przedstawionych w ponizszej tabeli:

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

Data poboru Punkt poboru prébki Nr protokétu Nr sprawozdania, Laboratorium
wody poboru raportu z badan wody wykonujgce
préby wody badanie
Sprawozdanie z badarn Oddziat
wody Laboratoryjny
nr HKL.9052.2165.2023 PSSE Ostrow
zdnia 09.11.2023 r. Maz.
09.10.2023 r. WKU Ostroteka 183.N. Ost Sprawozdanie z badan
ul. H. Sienkiewicza 45 wody
nr HKL 07514/2023 Oddziat
zdnia 17.10.2023 r, Laboratoryjny
Sprawozdanie z badar WSSE w
wody Warszawie
nr BP/5150/2023
zdnia 16.10.2023 r.
Szkofa Podstawowa nr 2 - Raport z badan
ul. Papiernicza 1 ol 7,5803/ LB/2023 . .
zdnia 28.11.2023 . Eurofins OBiKS
Polska Sp. z 0.0.
21.11.2023r. _ _ Raport z badan w Katowicach
B”d:fr‘e}(ko‘;"z'::g;:;g”“y ) nr 75814/LB/2023
' zdnia 28.11.2023 r.




Przedszkole Miejskie
nrl3
ul, Dzieci Polskich 5

Raport z badan
nr 75805/LB/2023
z dnia 28.11.2023 r.

Budynek wielorodzinny
al. Jana Pawta 1 119

Raport z badan
nr 75813/LB/2023
z dnia 28.11.2023 r.

Zespot Szkot Nr 3
ul. Skowroriskiego 8

Raport z badan
nr 75804/LB/2023
zdnia 28.11.2023 r.

Budynek WKU
ul. Sienkiewicza 45

Raport z badan
nr 75815/LB/2023
z dnia 28.11.2023 r

04.12.2023 .

Stacja Paliw Stan-Oil
ul. Targowa 6

Raport z badan
nr 79894/1LB/2023
zdnia 13.12.2023 r

Eurofins OBIKS
Polska Sp. z 0.0.
w Katowicach

11.12.2023 r.

Szkota Podstawowa nr 2
ul. Papiernicza 1

204.N. Ost

Sprawozdanie z badan
wody
nr HKL.9052.2689.2023
z dnia 18.12.2023 r.

Przedszkole Miejskie
nri3
ul. Dzieci Polskich 5

205.N. Ost

Sprawozdanie z badan
wody
nr HKL.9052.2690.2023
zdnia 18.12.2023 r.

Budynek wielorodzinny
ul. Koszarowa 6

206.N. Ost

Sprawozdanie z badan
wody
nr HKL.9052.2691.2023
z dnia 18.12.2023 r.

Budynek wielorodzinny
al. Jana Pawfa I 119

207.N. Ost

Sprawozdanie z badan
wody
nr HKL.9052.2692.2023
z dnia 18.12.2023 r.

Zespot Szkot Nr 3
ul. Skowroriskiego 8

208.N. Ost

Sprawozdanie z badan
wody
nr HKL.9052.2693.2023
z dnia 18.12.2023 r.

Budynek WKU
ul. Sienkiewicza 45

209.N. Ost

Sprawozdanie z badan
wody
nr HKL.9052.2694.2023
z dnia 18.12.2023 r.

Oddziat
Laboratoryjny
PSSE Ostrow
Maz.




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrofece
stwierdza przydatnos$¢ wody do spoiycia przez ludzi
z urzadzenia wodociggowego o produkcji od 1000 - 10000 m?/d Ostroteka
zarzadzanego przez Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Spotka z 0.0. w Ostrotece ul. Kurpiowska 21

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badai wody w ramach nadzoru biezgcego oraz w ramach
kontroli wewnetrznej administratora urzadzenia wodociggowego w Ostrotece, Paristwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrotece, w oparciu o protokoty z pobierania prébek wody,
sprawozdania i raporty z badar wody, stwierdzit przydatno$é wody do spoZycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametréw fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spetnia
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego urzadzenia.
Ocene z urzgdzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Ostrotece wydano w celu
poinformowani o jakos$ci wody konsumentow.

Otrzymuje:
1. OPWiK w Ostrotece

ul. Kurpiowska 21

2. Urzad Miasta w Ostrotece
Plac Bema 1
07-410 Ostrofeka

Joanna Stom. icu






